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Satzung fiir die 6ffentliche Entwasserungseinrichtung
der Gemeinde Neuschénau (Entwdsserungssatzung — EWS)
vom 17. Marz 2025

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der Gemeindeord-
nung (GO) sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG)
erlasst die Gemeinde Neuschdnau folgende Satzung:

§1
Offentliche Einrichtung

(1) Die Gemeinde betreibt eine 6ffentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung (Ent-
wasserungseinrichtung) fur das gesamte Gemeindegebiet.

(2) Art und Umfang der Entwasserungseinrichtung bestimmt die Gemeinde.

(3) Zur Entwasserungseinrichtung gehéren auch die im 6ffentlichen StralRengrund lie-
genden Teile der Grundsticksanschlusse, beim Schmutzwassersystem (Vakuuman-
lage) ebenso der Vakuumhausanschlussschacht mit zugehdériger Saugleitung.

§2
Grundstiicksbegriff, Verpflichtete

(1) Grundstiuck im Sinn dieser Satzung ist jedes rdaumlich zusammenhangende und
einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentumers, das
eine selbststandige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere
Grundstiicke oder Teile von Grundstiicken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. So-
weit rechtlich verbindliche planerische Vorgaben vorhanden sind, sind sie zu beriick-
sichtigen.

(2) Die in dieser Satzung fiir Grundstiickseigentimer erlassenen Vorschriften gelten
auch fur Teileigentimer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentiimer, Wohnungserb-
bauberechtigte, NieRbraucher und sonstige zur Nutzung eines Grundstiicks dinglich
Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet;
sie haften als Gesamtschuldner.

§3
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung:
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. Abwasser

ist das durch hauslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Ge-
brauch in seinen Eigenschaften veranderte Wasser und das bei Trockenwetter
damit zusammen abflieBende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Nieder-
schlagen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flachen gesammelt ab-
flieRende Wasser (Niederschlagswasser).

Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht fiir das in landwirtschaftlichen Be-
trieben anfallende Abwasser (einschlieBlich Jauche und Giille), das dazu be-
stimmt ist, auf landwirtschatftlich, forstwirtschaftlich oder géartnerisch genutzte Bo-
den aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere das
hausliche Abwasser.

. Kanéle

sind Mischwasserkanale, Schmutzwasserkanale oder Regenwasserkanale ein-
schlieBlich der Sonderbauwerke wie z. B. Schachte, Regenbecken, Pumpwerke,
Regeniberlaufe.

. Schmutzwasserkanale

dienen ausschlieBlich der Aufnahme und Ableitung von Schmutzwasser.
. Mischwasserkanale

sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und Schmutzwasser be-
stimmt.

. Regenwasserkanéle

dienen ausschlielich der Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser.
. Sammelkléranlage

ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanalen gesammelten Abwassers ein-
schliellich der Ableitung zum Gewasser.

. Grundstiicksanschliisse

sind
— bei Freispiegelkanalen:

die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. Ist entgegen § 9 Abs. 3
Satz 1 EWS kein Kontrollschacht vorhanden, endet der Grundstiicksanschluss
an der Grenze privater Grundstiicke zum o6ffentlichen StraRengrund.

— bei Druckentwéasserung:
die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammelschacht.
— bei Unterdruckentwasserung:
die Leitungen vom Kanal bis einschlieBlich des Hausanschlussschachts
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— beim Vakuumssystem gehért dazu auch die Leitung vom Kanal bis zum Va-
kuum-Hausanschlussschacht sowie der Vakuum-Hausanschlussschacht.

8. Grundstiicksentwésserungsanlagen

sind

— bei Freispiegelkanalen:
die Einrichtungen eines Grundsticks, die der Beseitigung des Abwassers die-
nen, bis einschliel3lich des Kontrollschachts. Hierzu zahlt auch die im Bedarfs-
fall erforderliche Hebeanlage zur ordnungsgeméafRen Entwasserung eines
Grundstiicks (§ 9 Abs. 4). Ist entgegen § 9 Abs. 3 S. 1 EWS kein Kontroll-
schacht vorhanden, endet die Grundsticksentwasserungsanlage an der
Grenze privater Grundstiicke zum &ffentlichen StralRengrund.

— bei Druckentwasserung:
die Einrichtungen eines Grundstlicks, die der Beseitigung des Abwassers die-
nen, bis einschliellich des Abwassersammelschachts.

— bei Unterdruckentwasserung:
die Einrichtungen eines Grundstiicks, die der Beseitigung des Abwassers die-
nen, bis zum Hausanschlussschacht.

9. Kontrollschacht

ist ein Ubergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der Anlage dient.
10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwéasserung)

ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage.
11.Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwésserung)

ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehalter dienenden Stauraum sowie
einer Absaugventileinheit.

12.Messschacht

ist eine Einrichtung fur die Messung des Abwasserabflusses oder die Entnahme
von Abwasserproben.

13. Abwasserbehandlungsanlage

ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schadlichkeit des Abwassers vor Einlei-
tung in den Kanal zu vermindern oder zu beseitigen. Hierzu zahlen insbesondere
Kleinklaranlagen zur Reinigung hauslichen Abwassers sowie Anlagen zur (Vor-
)Behandlung gewerblichen oder industriellen Abwassers.

14.Fachlich geeigneter Unternehmer

ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundstiicksentwasserungsan-
lagen fachkundig auszufuhren. Voraussetzungen fur die fachliche Eignung sind
insbesondere
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— die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der verantwortlichen
technischen Leitung,

— die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche Qualifi-
kation fur die jeweiligen Arbeiten an Grundstiicksentwésserungsanlagen,

— die Verfugbarkeit der benétigten Werkzeuge, Maschinen und Geréate,
— die Verfugbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften,

— eine interne Qualitatssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und Dokumenta-
tion).

§4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstuickseigentiimer kann verlangen, dass sein Grundstiick nach MaR-
gabe dieser Satzung an die Entwasserungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist be-
rechtigt, nach MaRgabe der §§ 14 bis 17 das anfallende Abwasser in die Entwasse-
rungseinrichtung einzuleiten.

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstiicke,
die durch einen Kanal erschlossen sind. Der Grundstiickseigentiimer kann unbescha-
det weiter gehender bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen,
dass neue Kandle hergestellt oder bestehende Kanale gedndert werden. Welche
Grundstiicke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmt die Gemeinde.

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht,

1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne Weiteres von der
Entwéasserungseinrichtung tbernommen werden kann und besser von demjeni-
gen behandelt wird, bei dem es anfallt oder

2. solange eine Ubernahme des Abwassers technisch oder wegen des unverhéltnis-
maRig hohen Aufwands nicht méglich ist.

(4) Die Gemeinde kann den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn die geson-
derte Behandlung des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der Allge-
meinheit nicht beeintrachtigt.

(5) Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine Versicke-
rung oder anderweitige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgeman még-
lich ist. Der Nachweis fur die Voraussetzungen des Satzes 1 ist vom Grundstiicksei-
gentimer zu erbringen. Die Gemeinde kann hiervon Ausnahmen zulassen oder be-
stimmen, wenn die Einleitung von Niederschlagswasser aus betriebstechnischen
Grunden erforderlich ist.
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§5
Anschluss- und Benutzungszwang
(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute Grundstiicke an
die Entwasserungseinrichtung anzuschlieBen (Anschlusszwang). Ein Anschluss-
zwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsachlich unméglich ist.

(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch unbebaute Grundsti-
cke an die Entwasserungseinrichtung anzuschlielen, wenn Abwasser anfallt.

(3) Ein Grundstuck gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benut-
zung Abwasser anfallen kann, dauernd oder vorlibergehend vorhanden sind.

(4) Bei baulichen MaRnahmen, die eine Veranderung der Abwassereinleitung nach
Menge oder Beschaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn der
Benutzung des Baus hergestellt sein. In allen anderen Fallen ist der Anschluss nach
schriftlicher Aufforderung durch die Gemeinde innerhalb der von ihr gesetzten Frist
herzustellen.

(5) Auf Grundsttcken, die an die Entwéasserungseinrichtung angeschlossen sind, ist
im Umfang des Benutzungsrechts alles Abwasser in die Entwasserungseinrichtung
einzuleiten (Benutzungszwang). Verpflichtet sind der Grundstiickseigentimer und alle
Benutzer der Grundstlicke. Sie haben auf Verlangen der Gemeinde die dafir erforder-
liche Uberwachung zu dulden.

§6
Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang
(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz
oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Grin-
den auch unter Berilicksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar
ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Griinde schriftlich bei der Gemeinde
einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt
erteilt werden.

§7
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstickseigentimer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung berechtigt
oder verpflichtet, kann die Gemeinde durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungs-
verhaltnis begriinden.
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(2) Fur dieses Benutzungsverhaltnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der
Beitrags- und Gebiihrensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sonder-
vereinbarung Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.

§8
Grundstiicksanschluss

(1) Der Grundstiicksanschluss wird von der Gemeinde hergestellt, verbessert, erneu-
ert, geandert und unterhalten sowie stillgelegt und beseitigt. Die Gemeinde kann, so-
weit der Grundstiicksanschluss nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwasserungs-
einrichtung ist, auf Antrag zulassen oder von Amts wegen anordnen, dass der Grund-
stlickseigentimer den Grundstiicksanschluss ganz oder teilweise herstellt, verbessert,
erneuert, andert und unterhéalt sowie stilllegt und beseitigt: § 9 Abs. 2 und 6 sowie
§§ 10 bis 12 gelten entsprechend.

(2) Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Fithrung der Grundstiicksan-
schlisse. Sie bestimmt auch, wo und an welchen Kanal anzuschlieRen ist. Begriindete
Wiinsche des Grundstiickseigentimers werden dabei nach Méglichkeit beriicksichtigt.
Soll auf Verlangen des Grundstiickseigenttimers ein zusétzlicher Grundstiicks(teil)an-
schluss im &ffentlichen Stralengrund hergestellt werden, kann die Gemeinde verlan-
gen, dass die ndheren Einzelheiten einschlieflich der Kostentragung vorher in einer
gesonderten Vereinbarung geregelt werden.

(3) Jeder Grundstiickseigentiimer, dessen Grundstiick an die Entw&sserungseinrich-
tung angeschlossen oder anzuschlieRen ist, muss die Verlegung von Grundstiicksan-
schltssen, den Einbau von Schachten, Schiebern, Messeinrichtungen und derglei-
chen und von Sonderbauwerken zulassen, ferner das Anbringen von Hinweisschildern
dulden, soweit diese MalBnahmen fiir die ordnungsgemaRe Beseitigung des auf sei-
nem Grundstick anfallenden Abwassers erforderlich sind.

§9
Grundstiicksentwédsserungsanlage

(1) Jedes Grundstiick, das an die Entwéasserungseinrichtung angeschlossen wird, ist
vorher vom Grundstiickseigentimer mit einer Grundstiicksentwasserungsanlage zu
versehen. Wird das Schmutzwasser Uber die Entwasserungseinrichtung abgeleitet,
aber keiner Sammelklaranlage zugefuhrt, ist die Grundsticksentwasserungsanlage
mit einer Abwasserbehandlungsanlage auszustatten.

(2) Die Grundsticksentwéasserungsanlage und die Abwasserbehandlungsanlage im
Sinn des Abs. 1 Satz 2 sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik her-
zustellen, zu betreiben, zu verbessern, zu erneuern, zu andern, zu unterhalten,
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stillzulegen oder zu beseitigen. Fur die Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungs-
anlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist dartber hinaus der Stand der Technik mal3geb-
lich.

(3) Am Ende der Grundsticksentwéasserungsanlage ist ein Kontrollschacht zu errich-
ten. Die Gemeinde kann verlangen, dass anstelle oder zusatzlich zum Kontrollschacht
ein Messschacht zu erstellen ist. Bei Druckentwasserung oder Unterdruckentwésse-
rung gelten Satze 1 und 2 nicht, wenn die Kontrolle und Wartung der Grundsticksent-
wasserungsanlage (ber den Abwassersammelschacht oder den Hausanschluss-
schacht durchgefihrt werden kann.

(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefalle, kann die Gemeinde vom Grund-
stiickseigentimer den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage zur Entwéasserung
des Grundstiicks verlangen, wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgemale Beseiti-
gung des Abwassers bei einer den allgemein anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechenden Planung und Ausfiihrung des Kanalsystems fur die Gemeinde nicht még-
lich oder nicht wirtschaftlich ist.

(5) Gegen den Rickstau des Abwassers aus der Entwasserungseinrichtung hat sich
jeder Anschlussnehmer selbst zu schitzen.

(6) Die Gemeinde darf zur Entlastung der éffentlichen Einrichtung bestimmen, dass
Niederschlagswasser nur mittels einer Oberflachenwasserrickhaltung gedrosselt ein-
geleitet wird.

(7) Die Grundstiicksentwéasserungsanlage sowie Arbeiten daran durfen nur durch fach-
lich geeignete Unternehmer ausgefiihrt werden. Die Gemeinde kann den Nachweis
der fachlichen Eignung verlangen.

§10
Zulassung der Grundstiicksentwédsserungsanlage
(1) Bevor die Grundstiicksentwasserungsanlage hergestellt oder geandert wird, sind
der Gemeinde folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:
a) Lageplan des zu entwassernden Grundsticks im Malstab 1:1000,

b) Grundriss- und Flachenplane im Malistab 1:100, aus denen der Verlauf der Lei-
tungen und im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage er-
sichtlich sind,

c) Langsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwasserungsgegenstande im
MaRstab 1:100, bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Ge-
lande- und Kanalsohlenhéhen, die maligeblichen Kellersohlenhéhen, Quer-
schnitte und Gefélle der Kanéle, Schéachte, hdchste Grundwasseroberflache zu
ersehen sind,
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d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaf-
fenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, zugefiihrt wird, ferner Angaben
uber
— Zahl der Beschaftigten und der stéandigen Bewohner auf dem Grundstiick,

wenn deren Abwasser miterfasst werden soll,

— Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse,
— die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgénge,
— Hochstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwassers,

— die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers (Kiih-
lung, Reinigung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachwei-
sen.

Soweit nétig, sind die Angaben zu ergénzen durch den wasserwirtschaftlichen
Betriebsplan (Zufluss, Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Plane der zur Vor-
behandlung beabsichtigten Einrichtungen.

Die Plane missen den bei der Gemeinde aufliegenden Planmustern entsprechen. Alle
Unterlagen sind vom Grundstiickseigentimer und dem Planfertiger zu unterschreiben.
Die Gemeinde kann erforderlichenfalls weitere Unterlagen anfordern.

(2) Die Gemeinde prift, ob die geplante Grundstiicksentwésserungsanlage den Best-
immungen dieser Satzung entspricht. Ist das der Fall, erteilt die Gemeinde schriftlich
ihre Zustimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustim-
mungsvermerk zurtick; die Zustimmung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt
werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die Gemeinde nicht innerhalb von drei
Monaten nach Zugang der vollstandigen Planunterlagen ihre Zustimmung schriftlich
verweigert. Entspricht die Grundstiicksentwasserungsanlage nicht den Bestimmungen
dieser Satzung, setzt die Gemeinde dem Grundstiickseigentiimer unter Angabe der
Mangel eine angemessene Frist zur Berichtigung und erneuten Einreichung der gean-
derten Unterlagen bei der Gemeinde; Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Mit der Herstellung oder Anderung der Grundstiicksentwadsserungsanlage darf erst
begonnen werden, wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt
gilt. Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach stralen-, bau- und
wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberiihrt.

(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen.

§ 11

Herstellung und Priifung der Grundstiicksentwisserungsanlage

(1) Der Grundstuckseigentiimer hat der Gemeinde den Beginn des Herstellens, des
Anderns, des Ausfilhrens gréRerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens

Seite 8



spatestens drei Tage vorher schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer
zu benennen. Muss wegen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen wer-
den, ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden schriftlich anzuzeigen.

(2) Die Gemeinde Uberprift die Arbeiten. Im Rahmen dieser Uberpriifung kann die
Gemeinde verlangen, dass der Grundstiickseigentimer eine aufgrund § 9 Abs. 1
Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlage vor erstmaliger Inbetriebnahme
durch einen nicht an der Bauausfiihrung beteiligten fachlich geeigneten Unternehmer
auf Mangelfreiheit prifen und das Ergebnis durch diesen bestatigen lasst sowie dass
die Bestatigung der Gemeinde vorzulegen ist. Festgestellte Mangel hat der Grund-
stickseigentimer auf Aufforderung durch die Gemeinde innerhalb einer angemesse-
nen Frist beseitigen zu lassen; die Beseitigung der Mangel ist der Gemeinde anzuzei-
gen.

(3) Alle Leitungen durfen nur mit vorheriger Zustimmung der Gemeinde verdeckt wer-
den. Andernfalls sind sie auf Anordnung der Gemeinde freizulegen. Der Grundstiicks-
eigentimer hat zu allen Uberpriifungen Arbeitskrafte, Gerate und Werkstoffe bereitzu-
stellen.

(4) Die Gemeinde kann verlangen, dass die Grundsticksentwasserungsanlage nur mit
ihrer Zustimmung in Betrieb genommen wird. Die Zustimmung kann insbesondere von
der Vorlage einer Bestatigung nach Abs. 2 Satz 2 abhéangig gemacht werden.

(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2 oder die Prufung der Grundstiicksentwasse-
rungsanlage durch die Gemeinde befreien den Grundstickseigentimer, den ausfih-
renden oder prifenden Unternehmer sowie den Planfertiger nicht von der Verantwor-
tung fur die vorschriftsmaRige und fehlerfreie Planung und Ausfiihrung der Anlage.

(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestatigung eines privaten Sachverstandi-
gen der Wasserwirtschaft Gber die ordnungsgemafe Errichtung der Abwasserbehand-
lungsanlage gemaR den Richtlinien fur Zuwendungen fur Kleinklaranlagen vor, ersetzt
diese die Prifung und Bestéatigung nach Abs. 2 Satz 2.

§12
Uberwachung

(1) Die Gemeinde kann in begrindeten Féllen — wenn etwa bei Kamerabefahrungen
UnregelmaRigkeiten festgestellt werden — verlangen, dass die Grundstiickseigentu-
mer, die von ihnen zu unterhaltenden Grundsticksentwasserungsanlagen auf Bauzu-
stand, insbesondere Dichtigkeit und Funktionsfahigkeit untersuchen und festgestellte
Mangel beseitigen zu lassen. Uber die durchgefiihrten Untersuchungen und tber die
Mangelbeseitigung ist eine Bestatigung vorzulegen. Die Gemeinde kann dariber hin-
aus jederzeit verlangen, dass die vom Grundstickseigentimer zu unterhaltenden
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Anlagen in einen Zustand gebracht werden, der Stérungen anderer Einleiter, Beein-
trachtigungen der &ffentlichen Entwésserungsanlage und der Gewésserverunreinigun-
gen ausschlielt.

(2) Fur nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen gelten die
einschlagigen wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2
BayWG fur Kleinklaranlagen.

(3) Der Grundstickseigentimer hat Stérungen und Schaden an den Grundstiicksan-
schlissen, Messschachten, Grundstiicksentwasserungsanlagen, Uberwachungsein-
richtungen und Abwasserbehandlungsanlagen unverziiglich der Gemeinde anzuzei-
gen.

(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffen-
heit erheblich vom Hausabwasser abweicht, der Entwésserungseinrichtung zugefiihr,
kann die Gemeinde den Einbau und den Betrieb von Uberwachungseinrichtungen ver-
langen. Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit fiir die Einleitung eine wasserrecht-
liche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehérde vorliegt und die Ergebnisse der was-
serrechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder Selbstiiberwachung der Gemeinde vorge-
legt werden.

(9) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist die Gemeinde befugt, die Grundstiicksentwasse-
rungsanlagen jederzeit zu Uberprifen, Abwasserproben zu entnehmen sowie Messun-
gen und Untersuchungen durchzufiihren. Dasselbe gilt firr die Grundstiicksanschliisse
und Messschachte, wenn sie die Gemeinde nicht selbst unterhélt. Die Gemeinde kann
jederzeit verlangen, dass die vom Grundstiickseigentimer zu unterhaltenden Anlagen
in einen Zustand gebracht werden, der Stérungen anderer Einleiter, Beeintrachtigun-
gen der Entwésserungseinrichtung und Gewasserverunreinigungen ausschliet. Fiihrt
die Gemeinde aufgrund der Satze 1 oder 2 eine Uberpriifung der Grundstiicksentwés-
serungsanlagen, der Messschachte oder der vom Grundstiickseigentiimer zu unter-
haltenden Grundstiicksanschlisse auf Mangelfreiheit durch, beginnt die Frist nach
Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der Priifung durch die Gemeinde neu zu laufen.

(6) Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch fiir den Benutzer des Grund-
sticks.

§13
Stilllegung von Entwasserungsanlagen auf dem Grundstiick
Sobald ein Grundstiick an die Entwésserungseinrichtung angeschlossen ist, sind nicht
der Ableitung zur Entwésserungseinrichtung dienende Grundstiicksentwasserungsan-
lagen sowie dazugehérige Abwasserbehandlungsanlagen in dem Umfang auRer Be-

trieb zu setzen, in dem das Grundstiick Uber die Entwasserungseinrichtung entsorgt
wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberihrt.
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§14
Einleiten in die Kandle

(1) In Schmutzwasserkanale darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanale nur Nie-
derschlagswasser eingeleitet werden. In Mischwasserkanale darf sowohl Schmutz- als
auch Niederschlagswasser eingeleitet werden.

(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanale eingeleitet werden darf, bestimmt die
Gemeinde.

§15
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen

(1) In die Entwasserungseinrichtung dirfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht

werden, die

— die dort beschaftigten Personen gefahrden oder deren Gesundheit beeintrachti-
gen,

— die Entwasserungseinrichtung oder die angeschlossenen Grundstiicke gefahrden
oder beschadigen,

— den Betrieb der Entwasserungseinrichtung erschweren, behindern oder beein-
trachtigen,

— die landwirtschaftliche oder gartnerische Verwertung des Klarschlamms erschwe-
ren oder verhindern oder

— sich sonst schadlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewasser, auswirken.
(2) Dieses Verbot gilt insbesondere fur

1. feuergefahrliche oder zerknallfahige Stoffe wie Benzin oder Ol,

2. infektidse Stoffe, Medikamente,

3. radioaktive Stoffe,
4

. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfarbung des Abwassers in der Sam-
melklaranlage oder des Gewassers fuhren, Losemittel,

5. Abwasser oder andere Stoffe, die schadliche Ausdiinstungen, Gase oder Dampfe
verbreiten kénnen,

6. Grund- und Quellwasser,

7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faser-
stoffe, Zement, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Kiichenabfélle, Schlachtabfille,
Treber, Hefe, flissige Stoffe, die erharten,

8. Raumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gille, Abwasser aus
Dunggruben und Tierhaltungen, Silagegarsaft, Blut aus Schlachtereien, Molke,
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9. Absetzgut, RGumgut, Schlamme oder Suspensionen aus Abwasserbehandlungs-
anlagen und Abortgruben unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur Beseiti-
gung der Fakalschlamme,

10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit,
Anreicherungsfahigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschadigenden oder
erbgutveréandernden Wirkung als geféhrlich zu bewerten sind wie Schwermetalle,
Cyanide, halogenierte Kohlenwasserstoffe, Polycyclische Aromaten, Phenole.

Ausgenommen sind

— unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der
Menge, wie sie auch im Abwasser aus Haushaltungen tiblicherweise anzutref-
fen sind;

— Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zuriickgehal-
ten werden kénnen und deren Einleitung die Gemeinde in den Einleitungsbe-
dingungen nach Abs. 3 oder 4 zugelassen hat;

— Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des Wasserhaushaltsge-
setzes eingeleitet werden durfen.

11.Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,

— von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der Sammel-
klaranlage nicht den Mindestanforderungen nach § 57 des Wasserhaushalts-
gesetzes entsprechen wird,

— das warmer als +35 °C ist,

— das einen pH-Wert von unter 6,5 oder tuber 9,5 aufweist,
— das aufschwimmende Ole und Fette enthalt,

— das als Kihlwasser benutzt worden ist.

12.nicht neutralisiertes Kondensat aus 6lbefeuerten Brennwert-Heizkesseln; das gilt
nicht fur Olbrennwertkessel bis 200 kW, die mit schwefelarmem Heizél EL betrie-
ben werden,

13.nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit ei-
ner Nennwertleistung Gber 200 kW.

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 zweiter Spiegelstrich wer-
den gegeniiber den einzelnen Anschlusspflichtigen oder im Rahmen einer Sonderver-
einbarung festgelegt.

(4) Uber Abs. 3 hinaus kann die Gemeinde in Einleitungsbedingungen auch die Einlei-
tung von Abwasser besonderer Art und Menge ausschlieBen oder von besonderen
Voraussetzungen abhéngig machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals,
der Entwéasserungseinrichtung oder zur Erfiullung der fir den Betrieb der
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Entwasserungseinrichtung geltenden Vorschriften, insbesondere der Bedingungen
und Auflagen des der Gemeinde erteilten wasserrechtlichen Bescheids, erforderlich
ist.

(5) Die Gemeinde kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 neu festlegen,
wenn die Einleitung von Abwasser in die Entwasserungseinrichtung nicht nur voriber-
gehend nach Art oder Menge wesentlich geéndert wird oder wenn sich die fur den
Betrieb der Entwasserungseinrichtung geltenden Gesetze oder Bescheide dndern. Die
Gemeinde kann Fristen festlegen, innerhalb derer die zur Erflllung der geadnderten
Anforderungen notwendigen MaRnahmen durchgefiihrt werden missen.

(6) Die Gemeinde kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Abs. 1 und 2 zulassen,
wenn der Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefahrdende oder
schadigende Wirkung verlieren oder der Betrieb der Entwasserungseinrichtung nicht
erschwert wird. In diesem Fall hat er der Gemeinde eine Beschreibung mit Planen in
doppelter Fertigung vorzulegen.

(7) Leitet der Grundstiickseigentimer Kondensat aus 6élbefeuerten Brennwert-Heiz-
kesseln oder aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung
Uber 200 kW in die Entwasserungseinrichtung ein, ist er verpflichtet, das Kondensat
zu neutralisieren und der Gemeinde Uber die Funktionsfahigkeit der Neutralisations-
anlage jahrlich eine Bescheinigung eines Betriebes nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schorn-
steinfeger-Handwerksgesetz oder eines geeigneten Fachbetriebs vorzulegen.

(8) Besondere Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und einem Verpflichteten, die
das Einleiten von Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrungen an
der Entwéasserungseinrichtung ermdglichen, bleiben vorbehalten.

(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstlicksentwasserungsanlage oder in
die Entwasserungseinrichtung gelangen, ist dies der Gemeinde sofort anzuzeigen.

§ 16
Abscheider

Sofern mit dem Abwasser Leichtfliissigkeiten (z. B. Benzin, Ole oder Fette) mitabge-
schwemmt werden kdnnen, ist das Abwasser Uber in die Grundstiicksentwasserungs-
anlage eingebaute Leichtflissigkeits- bzw. Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider
sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben
und regelmafig zu warten. Die Gemeinde kann den Nachweis der ordnungsgemafen
Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und Generalinspektion verlangen. Das Abschei-
degut ist schadlos zu entsorgen.
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